* Panstwowy Powiatowy
" Inspektor Sanitarny w Stargardzie

HK.9011.6.4.2026
Stargard, 31.03.2026'r.

Osrodek Sportu i Rekreacji
OSIR Stargard Sp. z o.0.

ul. Szczecinska 35

73-110 Stargard

Zbiorcza roczna ocena jakosci wody na ptywalni Aqua Star ul. Szczecinska 35, 73-110
Stargard za okres 01.01. - 31.12.2025 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie na podstawie art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paiistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2025 1. poz.
416) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022r, poz. 1230),
dokonat zbiorcze] roczne] oceny jakosci wody na ptywalni Aqua Star ul. Szczecinska 35,
73-110 Stargard za okres 01.01, - 31,12.2025r.

Oceny dokonano po przeanalizowaniu:

- parametréw jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1;

- wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia;

- zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

- wynikéw badan wody na ptywalni pobranych w ramach nadzoru sanitarnego w dniu
19.05.2025 r. oraz kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 21.11.2025 r.

1. Ocena parametrow jakosci wody na ptywalni dokonywana byta przez zarzadzajacego

ptywalnig w wyniku:

1) prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody, z uwzglednieniem jej
udokumentowania,

2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania

wynikéw pomiardw w zakresie pH, potencjatu redox, chloru wolnego, chloru zwigzanego

oraz temperatury wody (5 razy na dzien z 5 obiegdw wody).

2. Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byty przez zarzadzajacego:

1) zgodnie z ustalonym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w

Stargardzie harmonogramem oraz w przypadku wystapienia sytuacji mogacej mie¢ wptyw

na pogorszenie jakosci wody na ptywalni, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii,

2) zgodnie z wymaganym zakresem okreslonym w zatgczniku Nr 1i Nr 2 do

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim

powinna odpowiadaé¢ woda na ptywalniach (Dz. U, z 2022r,, poz. 1230),

- zakres badart wykonywanych w laboratorium obejmowat nastepujace parametry:

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogdina liczba mikroorganizmow w 36°C, liczba

gronkowcdw koagulazo-dodatnich, indeks nadmanganianowy, metnos¢, azotany,

trichlorometan (chloroform), kwas izacyjanurowy, THM, glin, utlenialnosé.

- pomiary potencjatu redox, pH, chloru wolnego, chioru zwiazanego i chloru ogélnego

dokonywat przedstawiciel laboratorium kazdorazowo przy pobieraniu prébek do badan

mikrobiologicznych w miejscu pobierania probek,

3) zgodnie z wymagang czestotliwoscia okreslong w zatgczniku Nr 3 do rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna

odpowiadad¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022r. poz. 1230),

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 34 | 73-110 Stargard
+48 91 561 26 10

adres e-mail: psse.stargard@sanepid.gov.pl

adres e-Doreczen: AE:PL-70393-15435-WIJUW-21

72 .\ CHRONIMY ZDROWIE
W‘; 7 MYSLA O PRZYSZLOSCI




4) z zastosowaniem metodyk referencyjnych okreélonych w zataczniku Nr 4 do w/w
rozporzadzenia;

5) w laboratorium, posiadajgcym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

3. Zarzadzajacy ptywalnig przekazywat terminowo Panstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Stargardzie sprawozdania z badan i na ich podstawie
okreslano przydatnos$c¢ wody do kapieli. Jako$é wody na ptywalni Aqua Star przy ul.
Szczecinskiej 35 w Stargardzie, w ocenianym okresie tj. od 01.01.2025 r. do 31.12.2025r,,
spetniata wymagania mikrobiologiczne okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach (Dz. U. z 2022 r, poz. 1230) ). Nieznaczne i krotkotrwate przekroczenia
wartosci parametréw fizykochemicznych (chloru wolnego, chloru zwigzanego,
chloroformu, potencjatu redox) nie wptywaty na bezpieczeristwo zdrowotne oséb
korzystajacych z ptywalni, jednakze wskazuja na konieczno$é dopracowania i
wyregulowania procesu uzdatniania wody.

4. Informacje o jakosci wody umieszczane byty na tablicy informacyjnej w holu obiektu,
przy recepcji oraz na stronie internetowe;j.

Woda doprowadzana na ptywalnie pochodzi z wodociggu sieciowego zaopatrujacego w
wode do spozycia mieszkancédw Stargardu bedgcego pod statym nadzorem Powiatowe]

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie. Obiekt posiada wtashe ujecie wody -

wytaczone z eksploatacii.

W widocznym miejscu wywieszony jest regulamin korzystania z basenu rekreacyjnego i
jego atrakcji wodnych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie majac na uwadze powyzsza
analize oraz opierajac sie ha wynikach badan prébek wody pobranych w ramach kontroli
wewnetrznej i kontroli urzedowej stwierdza, ze zarzgdzajacy ptywalnig Aqua Star przy ul.
Szczecinskiej 35 w Stargardzie w okresie funkcjonowania ptywalni w 2025 r. prowadzit
nadzér nad jakoscig wody zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw zapewniajac
bezpieczenstwo zdrowotne oséb korzystajacych z ptywalni.

Zbiorcza roczng oceng jakosci wody na ptywalni, dokonang przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie w formie komunikatu, nalezy
zamiesci¢ na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla oséhb
ptywajacych, kapiacych sie lub uprawiajacych sport lub rekreacje oraz na stronie
internetowej, jezeli taka strona jest prowadzona.
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